CMMSF 74/ Rav 0

1 MUNICiPIO DE MESAO FRIO
CAMARA MUNICIPAL

MESAO FRIO

EDITAL

(N° 66/2014)

Publicitacdo dos resultados das andlises relativas & qualidade da dgua destinada
ao consumo humano no Municipio de Mesdo Frio

Nos termos do ndmero 1, do artigo 17°, do Decreto-Lei n® 306/2007, de
27 de Agosto, a entidade gestora fica obrigada a "publicitar, trimestralmente,
por meio de editais afixados nos lugares prdprios ou na imprensa regional, no
prazo de dois meses apés o trimestre a que dizem respeito, os resultados
analiticos obtidos na implementacdo do PCQA".

O presente Edital vai permanecer afixado até a sua substituigdo pelo
préximo, nos termos do n® 2, do artigo 17°, de Decreto-lei n° 306/2007, de 27
de Agosto.

O Municipio de Mesdo Frio procede assim a publicitagdo das referidas
andlises, respeitantes ao terceiro trimestre de 2014, dande cumprimento a
legislagdo em vigor.

Mesdo Frio, 28 de novembro de 2014

O Presidente da Cdmara Municipal,
o

(Dr. Alberto Monteirg Pereira)

ANEXO: resultado das andlises relativas ao Controlo da Qualidade da Agua para consuma humano, com 1 pdgina
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- CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO P
MUNICIPIO DE MESAO FRIO NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO® DO CONCELHO DE MESAO FRIO PAGINA 1
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede ptblica,
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela
autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises |% Cumprimento|  N-2 Andlises (PCQA) 2
Parametro (unidades) Anilises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Maximo | superiores vP do VP Agendadas | Realizadas -
ealizadas_
Escherichia colf {(N/100 mi) 0 0 9 1 67% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 47 1 67% 3 3 100%
[Desinfetante residual (mg/L) - <0,1 0,4 — — 3 3 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 12 0 100% 1 1 100%
Amdnio (mg/L NH,) 0,50 <0,1 0 100% 1 1 100%
Nimero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem aiteragéo anormal 0 - -— 1 1 100%
[Numero de coldnias a 37 #C (N/ml) Sem alteragéio anormal 0 — -— 1 1 100%
|condutividade (uS/cm a 202C) 2500 163 0 100% 1 1 100%
|clostridium perfringens (N/100mi) 0 0 0 100% 1 1 100%
[Cor (mg/L PtCo) 20 <5 0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e 59 6,5 0 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 — 0 0
Manganés gi_gll. Mn) 50 <20 0 100% 1 1 100%
Nitratos {mg/L NO,) 50 — 0 0
Nitritos (mg/L. NO;) 0,5 - 0 0
{Oxidabilidade {mg/L0,) 5 <1,9 0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de diluicio) 3 <1 o 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluicdo) 3 <1 0 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,5 0 100% 1 1 100%
Antiménio _(_Lt__gll. Sb) 5 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 0 0
Benzeno (pg/L) 1,0 0 0
[Benzo{a)pireno {ug/L) 0,010 0 0
[Boro (mg/L B) 1,0 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10 0 0
Cadmio (_ugll Cd) 5,0 0 0
Célcio (mg/L Ca) - — — 0 0
Chumbo (.E‘;/" Pb) 25 0 0
{Cianetos (ug/L CN) 0 0
[Cobre {mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (pg/L Cr) 0 0
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 0 0
Dureza total (mg_ll. CaCo3) - — — 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0
Fluoretos {mg/LF) 1,5 | 0 0
[Magnésio (mg/L Mg) — — — 0 0
IMerciirio (ug/L Hg) 1 | 0 0
Niquel (_ngL Ni) 20 0 0
Selénio (_ugll. Se) 10 0 0
Cloretos (mg/l. Cl) 250 0 0
Sédio (mgll. Na) 200 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragéo anormal - — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pug/L): 10 0 0
TetrTcloroeteno(_pgll.) — — — 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — — = 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,10 0 0
Benzo{b}fluoranteno (Lg_/l.) — — = 0 0
Benzo{k)fluoranteno (_ug_/_l.) - — = 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L)| - - - 0 0
'“dem-’ﬂ:z.m)l’ifeﬂof_l-lgﬂ-) —= = —— 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 0 0
Cloroférmlo(ugll) -— — — 0 0
Bromoférmio{ug/L) - - - 0 0
Bromodiclorometano{pg/L) -- — — 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) --- — e 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 0 0
Pesticida ]iuglL) 0,10 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 (p.g/l.) 0,10 0 0
Pesticida 4 {ug/L) 0,10 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Mesdo Frio
Informagso complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP [causas e medidas correctivas): Foram detetados dols incumprimentos na amostragem de 28 de julho, respetivamente Batérias Coliformes=47 e E.
Coli=8. A causa do problema esteve relacionada com uma avaria/alteragdo no funcionamento da bomba doseadora do cloro. Imediatamente a situag3o fol resolvida e reposto o funcionamento normal do sistema de tratamento. No dia 27 de
outubre foram realizadas as andlises de verificacio aos referidos incumprimentos e os resultados obtidos em ambos os parAmetros foram iguals a zero. Assim, pode-se considerar que ter-se-a tratado de uma situagio pontual de
Jincumprimento relacionada com uma falha no sistema de tratamento.
O Presidente: é i /u_" Data da publicitacdo: 28/11/2014



